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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с положениями 
Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений ГБПОУ КК «КМедК» (далее - Колледж) в целях 
обеспечения пожарной безопасности и является обязательной к выполнению всеми 
работниками, не зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также 
для сезонных работников, командированных в организацию работников, 
обучающихся, прибывших на повышение квалификации или практику. 

1.2 Все работники колледжа должны допускаться к работе после прохождения 
инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников 
мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в 
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 
22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной 
безопасности подразделяются на: 

- вводный; 
- первичный; 
- повторный (не реже 2 раз в год); 
- внеплановый; 
- целевой. 
1.4. Вводный противопожарный инструктаж проводится специалистом по 

охране труда или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным 
приказом (распоряжением) руководителя организации и прошедшим обучение по 
пожарно-техническому минимуму в установленном порядке. 
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1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный 
инструктаж проводит непосредственный руководитель подразделения. 

1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения 
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 

1.7. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 
пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме 
знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 
безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 
технологического процесса и производства организации, а также приемов и 
действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать 
практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей 
и имущества при пожаре. 

1.8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов 
и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, 
проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей 
периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения. 

1.9. Обязательное обучение студентов мерам пожарной безопасности 
осуществляется по утвержденным инструкциям два раза в год (в начале учебного 
года и повторно во втором полугодии. 

1.10. Преподаватели проводят со студентами занятия (беседы) по изучению 
соответствующих требований пожарной безопасности. 

1.11. Директор ГБПОУ КК «КМедК» приказом назначает лиц, ответственных 
за обеспечение пожарной безопасности, в том числе: 

- за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 
(информирование) руководства и дежурных служб организации; 

- за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и 
средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; 

- за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 
(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения); 

- за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 
противопожарной защиты), перекрывание коммуникаций, выполнение других 
мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания; 

- за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 
по ликвидации пожара; 

- за удаление за пределы опасной зоны всех работников и студентов, не 
участвующих в тушении пожара; 

- за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия 
подразделения пожарной охраны; 

- за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара; 

- за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей; 

- за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 



пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных 
работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о 
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), сильнодействующих ядовитых 
веществах; 

- за информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя 
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах 
хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение 
других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

- организацию привлечения сил и средств колледжа к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

1.12. Нарушение (невыполнение или ненадлежащее выполнение) требований 
настоящей инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.13. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в колледже – 700 человек. 

 
2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 

числе эвакуационных выходов 
 

2.1. Запрещается курение на территориях и в помещениях ГБПОУ КК 
«КМедК». 

2.2. Территория, прилегающая к зданию колледжа, должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, тары. 

2.3. Территория должна иметь наружное освещение в темное время суток для 
быстрого нахождения подъезда к входам здания. 

2.4. Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарному гидранту должны 
содержаться в исправном состоянии в любое время года. 

2.5. На видном месте должны быть размещены таблички с номером телефона 
для вызова пожарной охраны. 

2.6. На дверях пожароопасных помещений должно быть указано обозначение 
их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. 

2.7. На каждом этаже размещены планы эвакуации людей при пожаре, на 
которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. 

2.8. На видных местах вывешивается инструкция о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре, а также организуется проведение не реже одного раза 
в полугодие практических тренировок. 

2.9. Покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 
2.10. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 

прекращении электропитания рабочего освещения. 
2.11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должны соблюдаться 

проектные решения и требования нормативных документов по пожарной 
безопасности (освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности). 

2.12. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

2.13. В случае возникновения пожара пожарным подразделениям должен быть 



обеспечен доступ в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. 
2.14. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается: 
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 
людей; 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 
тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 
предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами. 

2.15. При расстановке мебели и оборудования должно обеспечиваться 
наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 

2.16. Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том 
числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

2.17. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 
прекращении электропитания рабочего освещения. 

2.18. Дежурный сотрудник контрольно-пропускного пункта обеспечивается 
телефонной связью и ручным электрическим фонарём. 

2.19. Все помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей при 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации используются 
радиовещатели. 

2.20. В здании колледжа, помещениях и территории запрещается: 
- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, 

взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 
товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы; 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 
другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации; 

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается 
доступ к огнетушителям, пожарным кранам, системам обеспечения пожарной 
безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией); 

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 



переходы и выходы эвакуационных путей; 
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 
производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами 
с применением открытого огня; 

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 
- устанавливать глухие решетки на окнах; 
2.21. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую 

для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, 
принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на 
стеллажах или стационарно установленных стойках. 

2.22. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, 
предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в 
учебных аудиториях и кабинетах. 

2.23. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и 
пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их 
временного хранения. 

 
3. Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при 

эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ 
 

3.1.  Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, 
правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном 
порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а 
оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать 
конструкторской документации. 

3.2.  При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и 
материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

3.3.  Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, 
которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться 
или образовывать горючие и токсичные газы (смеси). 

3.4.  При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра 
технологического оборудования должны соблюдаться необходимые меры пожарной 
безопасности. 

3.5.  Для разогрева ледяных пробок в трубопроводах запрещается применять 
открытый огонь. Отогрев следует производить горячей водой, паром и другими 
безопасными способами. 

3.6.  Механизмы для самозакрывания противопожарных дверей должны 
находиться в исправном состоянии. 

3.7.  Порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих 
отходов с составлением соответствующего акта определяются руководителем 
организации, при этом такие работы проводятся не реже одного раза в год. 



3.8.  Источники наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии, 
проведение проверок их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год 
(весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 

3.9.  При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных 
гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже 
требуемого ответственный за организацию работы по обеспечению пожарной 
безопасности извещает об этом подразделение пожарной охраны. 

3.10. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, 
являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться 
указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

3.11. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов. 

3.12. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 
быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и 
вентилями, перекатка пожарных рукавов должна осуществляться не реже одного 
раза в год. 

3.13. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных пожарных шкафах из негорючих 
материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в 
закрытом положении. 

3.14. Пожарные шкафы крепятся к несущим или ограждающим строительным 
конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 
90 градусов. 

3.15. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных 
целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

3.16. Состояние систем и средств противопожарной защиты объекта 
автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, должно 
находиться в исправном состоянии, не реже одного раза в квартал должна 
проводиться проверка работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 

3.17. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, 
требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) 
специальных технических условий. 

3.18. На объекте должна храниться исполнительная документация на 
установки и системы противопожарной защиты объекта. 

3.19. Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и 
сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) осуществляется в 
соответствии с годовым планом - графиком, составляемым с учетом технической 
документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. 

3.20. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 
ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 
элементов, должны быть приняты все необходимые меры по защите объектов от 
пожаров. 



3.21. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается: 

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 

горючие вещества. 
 
4. Требования пожарной безопасности при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей 
 

4.1.  При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
(дискотеки, торжества, представления и др., далее - мероприятия) ответственный 
руководитель мероприятия обеспечивает: 

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
4.2.  На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и 

иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. 
4.3.  При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев 

проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно 
обесточены. 

4.4.  Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии 
не менее 1 метра от стен и потолков. 

4.5. При проведении мероприятий в помещениях запрещается: 
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи, а также 

открытый огонь; 
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные 

и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 
 

5. Эксплуатация электрооборудования 
 

5.1. При эксплуатации электроустановок запрещается: 
5.2. Использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 

фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 
электроприборов при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ. 

5.3. Использовать неисправные электроприборы. 
5.4. Эксплуатировать провода, кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией. 
5.5. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками. 
5.6. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками. 



5.7. Пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих 
материалов. 

5.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 
приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п. 

5.9. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

5.10. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

5.11. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются, все 
электроустановки, электроприборы должны быть обесточены. 

5.12. В здании колледжа на случай отключения электроэнергии на каждом 
этаже должны быть в наличии исправные электрические фонари. 

 
6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

 
6.1. После окончания работы учебные аудитории, кабинеты и 

административные помещения проверяют внешним визуальным осмотром. 
6.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о 

случившемся непосредственному руководителю. 
6.3. Все огневые работы необходимо заканчивать не менее чем за два часа до 

окончания рабочей смены с целью установления факта отсутствия возгорания. 
6.4. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких-либо неисправностей, 

которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, 
категорически запрещено. 

6.5. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 
электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем 
противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических 
приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

6.6. После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост охраны 
(вахты). 

6.7. Сотрудник охраны по окончанию рабочего дня проверяет наличие людей, 
отключение электроэнергии, соблюдение требований пожарной безопасности, 
закрывает незакрытые помещения. 

 
7. Действия на случай пожара 

 
7.1. Каждый работник ГБПОУ КК «КМедК», первым обнаруживший пожар 

или признаки горения (задымление, тления, запах гари, открытого пламени, 
повышение температуры воздуха и др.) обязан немедленно сообщить об этом по 
телефону: 01, 101 или 112 в пожарную часть (назвать адрес объекта, место 
пожара, сообщить свою фамилию) и принять меры по эвакуации людей, тушению 
пожара и сохранности материальных ценностей. 

 



7.2. Руководитель или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, 
обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану; 
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 
- организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств, в том числе оказывать первую помощь пострадавшим; 
- при необходимости отключить электроэнергию (выключив вводные 

рубильники), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 
развития пожара и задымления помещений зданий (нельзя бить стекла на окнах и 
держать открытыми двери); 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и студентов, не 
участвующих в тушении пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 
подразделения пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, 
принимающими участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и проинформировать 
руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях объекта и других 
сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать 
привлечение сил и средств Объекта к осуществлению необходимых мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

7.3. Обязанности и действия работников ГБПОУ КК «КМедК» при 
срабатывании АПС и СОУЭ и при обнаружении пожара или признаков горения 
(задымление, тления, запах гари, открытого пламени, повышение температуры 
воздуха и др.) и эвакуации регламентируется Инструкцией к плану эвакуации при 
возникновении пожара в колледже (Приложение № 7 к приказу от «07» апреля 2021 
г. № 71- П). 

 
8. Порядок использования первичных средств пожаротушения и правила 

их применения 
8.1. Вода 
8.1.1. Вода применяется для тушения большинства твердых горючих 

материалов и веществ (деревянных конструкций, волокнистых веществ, 
мелкораздробленных твердых веществ, а также для охлаждения нагретых 
поверхностей). 

8.1.2. Воду нельзя использовать в качестве огнетушащего средства 
электроустановок и аппаратов, находящихся под током, а также при наличии в 
горящем помещении карбида кальция, негашеной извести. 

8.1.3. Запрещается использовать воду для тушения светлых нефтепродуктов 
(бензин, керосин и пр.) из-за увеличения площади горения. 

8.1.4. Зимой при отсутствии воды можно тушить пожары, забрасывая снегом 
конструкции и горючие материалы, которым угрожает огонь и высокая температура. 

8.2. Песок 
8.2.1. Песок используется для тушения небольших количеств горючих 

жидкостей, различных химикатов, а также для обваловки с целью предотвращения 



растекания горючих жидкостей. 
8.2.2. При тушении веществ, разлагающих воду, песок должен быть сухим. 
8.3. Ручные огнетушители 
8.3.1. Огнетушители, используемые на объекте, должны быть исправны, в 

достаточном количестве и находиться в доступных местах. Огнетушители, 
отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим количеством 
заряженных огнетушителей. 

8.3.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах 
на высоте 1,5 м от пола, где исключено их повреждение, попадание на них прямых 
солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных 
приборов. На каждом этаже не менее 2 огнетушителей в коридоре, а также в 
мастерской, электрощитовой, гардеробе, актовом зале, серверной, 
преподавательской, лаборантской, кабинете информатики, архиве, библиотеке. 

8.3.3. Каждый огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер. 
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 
опломбировано одноразовой пломбой. На одноразовую пломбу наносятся ее 
индивидуальный номер и дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года. 

8.3.4. Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-3 предназначены для 
тушения пожаров: 

- класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 
- класс С - пожары газов; 
- класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок до 1000 В. 
8.3.5. Ручные порошковые огнетушители ОП-2, ОП-4 предназначены для 

тушения пожаров: 
- класс А - пожары твердых веществ в основном органического происхождения, 

горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 
- класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 
- класс С - пожары газов; 
- класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок до 1000 В. 
8.3.6. Для тушения пожара следует взять огнетушитель, сорвать пломбу, 

выдернуть чеку за кольцо, поднести огнетушитель к очагу горения, направить 
раструб (шланг) на очаг пожара и нажать на рычаг пуска. При использовании 
углекислотного огнетушителя необходимо защитить кожу рук перчатками или 
плотной тканью, т.к. пусковой механизм и металлическая трубку раструба на 
огнетушителе сильно охлаждаются и можно получить ожог. 

8.3.7. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в 
горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет 
выход из него огнетушащего вещества. 

8.4. Внутренний пожарный кран 
8.4.1. Внутренний пожарный кран устанавливается в специальном шкафу 

(ящике), оборудуется пожарным напорным рукавом и стволом. 
8.4.2. Для того чтобы привести в действие внутренний пожарный кран, надо 

открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть 
вентиль пожарного крана для пуска воды. 

8.4.3. Внутренний пожарный кран нельзя применять для тушения 
электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения 
веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы. 

8.5. Покрывала для изоляции очага возгорания 



8.5.1 Покрывала для изоляции очага возгорания применяются при тушении: 
- горючих жидкостей на небольшой площади; 
- газов, выходящих из газопроводов и аппаратов; 
- одежды на человеке, а также для защиты действия от лучистой энергии 

расположенных вблизи пожара строений, аппаратуры, материалов и установок. 
 
 
Составил: 
специалист по охране труда     ___________ Сорокина Л.И. 



Приложение № 2 к приказу 
от «07» апреля 2021 г. № 71-П 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ КК 
«Камчатский медицинский колледж» 

_____________ И.В. Пляскина 
«07» _апреля 2021 г. 

 
Инструкция к плану эвакуации при возникновении пожара 

в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 
 

№ 
п/п 

Действия 
персонала Порядок выполнения Исполнитель 

1 Вызов пожарной 
охраны 
и оповещение 
руководства 

При обнаружении пожара (задымление, тления, 
запах гари, открытого пламени, повышение 
температуры воздуха и др.): позвонить 01, 101 
или 112. Сообщить о пожаре, указав адрес 
(Ленинградская, 102), место возникновения 
пожара, сведения о наличии людей, свою 
Ф.И.О. Сообщить директору колледжа. 

Работник первый 
обнаруживший признаки 

горения 

2 Обеспечить 
свободный выход 
из здания наружу 

Открыть обе створки наружных дверей 
вестибюля, открыть наружные двери 
эвакуационных выходов. 

Гардеробщик 

3.  Отключить турникет. Дежурный охранник 
4. Оповестить о 

пожаре и порядке 
эвакуации всех в 
здании 

1) Включить сирену нажатием кнопки. 
2) Переключится на громкую связь и объявить 
об эвакуации и свободных выходах по 
незадымленной лестнице №___. 

Гардеробщик 

5. Эвакуация 
студентов и 
сотрудников 

Объявить студентам: «Просим без паники 
покинуть помещение по незадымленной 
лестнице № ___, всем выйти из здания за 
пределы опасной зоны. После эвакуации 
доложить директору о количестве. 

Преподаватели (со 
списком студентов), 

ответственные за 
эвакуацию на этажах 

6 Отключить 
электроснабжение 

Открыть электрощитовую, выключить общий 
рубильник. 

Электрик 

7. Тушение пожара Принять посильные меры по руководству и 
тушению пожара имеющимися средствами 
(пожарные краны, огнетушители). 

Командир 
противопожарного звена, 
противопожарное звено 

8. Эвакуация и 
защита 
материальных 
ценностей 

Эвакуировать в первую очередь документацию 
и материальные ценности. Во вторую очередь 
мебель. Обеспечить сохранность имущества 
после эвакуации. 

руководители структурных 
подразделений, 
специалист ОК, 

водитель 
9. Встреча 

пожарной 
команды 

Организовать встречу и допуск пожарных и 
аварийных расчетов, (открыть шлагбаум, 
указать расположение пожарных кранов и 
гидрантов, место возгорания). 

Дежурный охранник 

10.  Информировать об особенностях объекта, о 
наличии и количестве людей в здании. 

Директор учреждения, 
Специалист по ОТ 

11. Обеспечение 
соблюдения 
требований 
безопасности 

Проконтролировать прекращение всех работ, 
обеспечить соблюдения требований 
безопасности работниками при тушении 
пожара. 

Специалист по ОТ 

 
Специалист по охране труда            ___________ Л.И. Сорокина 
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